
Puhallin ulostuoduin johdoin kytkentäohje: 

Kyseessä ulostuotu TK (lämpökytkin) eli pitää lenkittää ne vastapuolella, koska muuten LTO ei 
suostu käynnistymään.  

Se että nykyisessä puhaltimessa on 6 johtoa, niin johtuu siitä että tässä puhaltimessa on 
lämpösuojan johdot tuotu ulos, kun taas  siinä vanhassa on lämpösuoja ollut sisäänrakennettu.     

 

 

Oheisena kytkentäohje jolla nykyisen mallin lämpösuoja voidaan ottaa käyttöön 

 

 


